przekazanej przez zarzgdce wodociggu przekroczenie spowodowane byto rozbudowa
sieci wodociggowej. Ponowne badanie wykazato poprawe jakosci wody.

2. ocenit zgodnos¢ prowadzonych badan z zatwierdzonym harmonogramem jak rowniez
terminowos¢ przesytania danych do Parnstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, w zakresie ktdrej nie stwierdzit uchybien,

3. zweryfikowane dane wigczyt do danych monitoringowych uzyskanych w oparciu
0 badania wtasne i dokonat ich analizy.

W wyniku analizy przedmiotowych danych stwierdzono potencjalne zagrozenie dla zdrowia
lub zycia odbiorcow wody w zwigzku z tym Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
poleca wzmozenie nadzoru nad sposobem uzdatniania wody tak, aby nie wystepowaty
przekroczenia.

(i

Otrzymuja:
1.) Adresat

Do wiadomosci:
1. Burmistrz Wadowic

2. Woijt Gminy Tomice

20.5.2.1.1.
Wyk. A.O.,J.M.
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