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WADOWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO woDoCIĄGÓW I KANALIZACJISp. z o.o.
ul. MĘńska 110,34-100 Wadowice

Laboratorium Badania Wody *

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY 1l4l77F74Bl2023

NUMER PRÓBKI: 11417 7F7 4Bl2023
NUMER ZLECENIA: kontrola wewnetrzna
RODZAJ PROBKI: woda do spoĄcia
PROBKA ME/oBJĘTA PLANEM POBIERANIA PRoBEK(,_ RoK 2023
PUNKT POBORU(2): SUW - woda podawana do sieci
PROBKĘ POBRAŁ: Próbobiorca nr 37l30l10l20l9- Certyflkat MPWIS z dnia 30.10.2019 r.
METoDA POBIERANIA PRÓBKI(2):PN-EN ISo 19458: 2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
WIELKoŚC PRoBKI (ml): 500/500
STAN PROBKI W DNIU PRZYJĘCIA: poprawny
DATA POBRANIA; 01 -02-2023
DATA DOSTARCZENIA: 0 l -02-2023
DATA ROZP O.CZĘC IA B ADANI A: 0 l -02 -2023
DATA ZAKONCZENIA BADAN A: 04-02-2023

WYNIKI BADAŃ FIZYKO- CHEMICZNYCH:

WYnik badania doĘczY wYłącmie badarrych próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może byó powielane bez pisemnej zgody Laboratorium Badarria Wody WpWiK
w Wadowicach inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo ńoĘó skugę w tęrminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

PARAMETRY JEDNOSTKI WYNIK(6) DOPUSZCZALNE ZAKRESY
WARToŚCI(1) METODYKA BADAŃ

SMAK (liczba progowa) Akceptowalny
(1)

Akceptowalny przez konsumenta
i bez nieprawidłowych zmian

PN-EN 1622:2006
met. parzysta wyboru niewymuszonego

ZAPACH (liczba
progowa zapachu w 25"C)

Akceptowalny
(1)

Akceptowalny przez konsumenta
i bez nieprawidłowych zmian

PN-EN 1622:2006
met. parzysta wyboru niewymuszonego

BARwA mg Pt/l
Akceptowalna

(<5)

Akceptowalna przez konsumenta
i bez nieprawidłołych zmian

(do l5 mg Ptll)
PB/LWF/DR2800/01 --

MĘTNoŚc NTU 0,20 +0,0l 1,0
PN-EN ISO 7027:2016
met. nefelometr.vczna

oDCZYN
oH w 20oC 7,48 +0,08 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:20l2

met. ootenciometryczna
PRZEWODNOSC
w 25'C pS/cm 293 +4 2500 PN-EN 27888:1999

met. konduktometryczna

JON AMONOWY mg/l 0,06 +0,01 0,50 PB/LWF/ DR2800/03 
--

AZoTANY mg/l 7,80 +0,34 50 PB/LWF/ DR2800/02 
---

AZoTYI{Y mg/l 0,019 +0,00l 0,5 PB/LWF/ DR2800/04 
--

ZELAZo ttcl1 10 +1 200 PBILWF/ DR2800/06 ***

MANGAN pcl1 22 +l 50 PB/LWF/ DR2800/05 '--

SIARCZAr{Y mg/l l1+1 250 PB/LWF/ DR2800/l4 "--

GLIN pgI 18 *l 200 PB/LWF/ DR2800/07 
---

cHLoRKI mgl1 l4,75 *0,3l 250 PN-ISO 9297:1994
męt. miareczkowa

TWARDoŚĆ mgll ll9 +3 60-500 PN-ISO 6059:1999
met. miareczkowa
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SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY NR 1t4l77E74Bl2023

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH :

PARAMETRY WYNIK
[itk"-]

NInprwnośćr4l
DOPUSZCZALNA LICZBA
MIKRooRGAxIznłów

Iitk**l(l)
METODYKA BADAŃ

Liczba m ikroorganizmów
w 22"C po72h w lml 3 |-7

Bez nieprawidłowych
zmian (5)

PN-EN ISO 6222:2004
met. płytkowa (posiew wgłębny)

Bakterie grupy coli
w 100 ml 0 0

PN- EN ISO 9308-1:20l4-12l
A|:2017-04

met. fi ltracji membranowej

Escherichia coli
w 100 m|

0 0
PN- EN ISO 9308-1:2014-12/

Al:2017-04
męt, fi ltracii membranowęi

C Io stridium p erfringens
(łącznie ze sporami)

w 100 ml
0 0

PN-EN ISO 14l89:2016-10
met. fi ltracj i grembranowej

Enterokoki
(paciorkowce kałowe)

w 100 ml
0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004

met. filtracj i membranowej

Objaśnienia:
* Zatwierdzenie jakości przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wadowicachłecyzja L.dz.18l ll22 z dn.28.04.2022
** jednostka tworząca kolonie
* * * Metoda spektrofotom eĘ cma

(1) Rozporządzenie Ministra Zdrowiazdnia7 grudnia 2017r.w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi.
(Dz. U, z dnia 11-12-2017 r, poz.2294)

(2) Według oświadczenia klienta
(3) Niepotrzebne skreślić
ś,ż - mak graflczny outaczający, ze wynik znajduje się poniżej tub powyżej granicy oznaczlności
(4) Niepewność oszacowano dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzeniak:Z,

Niepewnośó pomiaru nie uwzględnia pobierania próbek. Podawana jest po uzgodnieniu z Klientem,
Dla wyników poniżej (<) lub powyżej (>) zakresu metody, niepewności nie podaje się.

(5) Ogólna liczba mikroorganizmów nie przehaczająca: 100 jtk/ l ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej,
200 jtk / l ml w kanie konsumenta (DZ.U . z dnia 11-|2-2017t. poz. 2294)

(6) + niepewność - nie uwzględnia poboru próbki.

autoryzował

Laboratorium Bądania WodyLatńkry
ngr iń, [wlona Tabor

Otrzymują:
1. Klient
2. ala

Koniec sprawozdania

Wynik badania doĘczy wyłącznie badanych próbek. Niniejsze sprawozdanie nię może być powielane bez pisemnej zgody Laboratorium Badania Wody WpWiK
w Wadowicach inaczej jak tylko w całości. Klient ma prawo złożyó skargę w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.


