WYNIKI ANALIZ WODY DOSTARCZANEJ DLA ODBIORCOW @
LABORATORIUM BADANIA WODY WPWIK Sp. z o.0.

WPWiK Spéika z 0.0.
w Wadowicach WODA UZDATNIONA (SUW DO SIECI)
Wydziat Produkcji Wody
LABORATORIUM SREDNIE Z WYNIKOW ZA IIT KWARTAL 2025r.
WYMAGANIA FIZYKOCHEMICZNE
Wskaznik jako$ci wody Zawartos¢ Srednia za Warto$¢ dopuszczalna
III kwartal 2025r.
Metnos¢ NTU 0,17 1
Barwa (mg/l) <5 15
Wartosé¢ pH 7,36 6,5-95
Przewodno$é (uS/cm) 282 2500
Twardo$é¢ ogdlna (mg/l) 117 60 - 500
Zelazo ogélne (ug/l) <20 200
Mangan (pug/l) 24 50
Amoniak (mg/l) 0,06 0,5
Azotany (mg/l) 6,96 50
Azotyny (mg/l) 0,012 0,5
Chlorki (mg/l) 14,03 250
Siarczany (mg/l) 12 250
Glin (pg/1) 46 200
WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE
Wskaznik jakos$ci wody Zawartos$¢ Srednia za Wartos¢ dopuszczalna
III kwartal 2025r.
Escherichia coli 0 0
Bakterie grupy coli 0 0
Enterokoki (paciorkowce kalowe) 0 0
Clostridia redukujace siarczyny 0 0
Ogoélna liczba baterii w 22°C po 72h | bez nieprawidlowych zmian (3) | bez nieprawidlowych zmian

(1) Woda dostarczana dla odbiorcéw odpowiada pod wzgledem fizykochemicznym i bakteriologicznym
warunkom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. z dnia 11-12-2017 r. poz. 2294)

® Przeliczenie stopnia twardo$ci wody

mg/l °dH °fH °Clarke mmol/l

0-117 0-6 0-11 0-8 0-1,1 )

118-150 7-8 12-15 9-10 1,2-1,4 Laboratofiust Badania Wody
151-186 9-10 16-17 11-12 1,5-1,8 Specjalista is ankliz |aboratoryinych
187-224 11-12 18-21 13-15 1,9-2,1 7 b\
225-300 13-16 22-29 16-20 2,2-2,9 N uﬁ,\&wa
301-384 17-21 30-37 21-26 3,0-3,7 -l

385-500 22-30 38-54 27-38 3,8-54




